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/

ATERRAMENTO COM HASTE

CAIXA DE VISITA DE ATERRAMENTO COM HASTE 

DESCIDA DO SPDA

CAPTOR TIPO FRANKLIN

BARRAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL 

CABO DE COBRE NU (CORDOALHA)

VERGALHÃO CA25-Ø10mm

MINICAPTORES DE AÇO GF FIXAÇÃO HORIZONTAL
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COBRE NU - #35mm²

PARA FIXAÇÃO DOS CABOS NA TELHA
METÁLICA E DESCIDA

VER DETALHE 08 E 09 - PRANCHA 03/03

MINICAPTOR 600MM
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CAPTOR TIPO FRANKLIN
SOBRE MASTRO DE 3,00 m

VER DETALHE 04 - PRANCHA 03/03
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        PROJETO DE INSTALAÇÕES

SIST. PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

PLANTA DE CAPTAÇÃO

PLANTA DE DISTRIBUIÇÃO DO SISTEMA
DETALHES
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